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Teleskopska klizna grla hoda 300 mm
Otvor za insp.
kontrolu Regulacija kliznih A
grla vijcima M12x25
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AB podioga Volumen separatora: 15000 |
Separatori spadaju u I. klasu Protok separatora: 60 I/s
separatora prema hrvatskoj normi Cijevi:d315
HRN EN 858 §to znaci da je koli¢ina Masa praznog separatora:2350 kg |E
rezidualnog ulja manja od 5 mg/I Masa punog separatora: 15500 kg
Om__muj_ anker Povrsina Mierio  1:50 7 Pozicja - Masa -
- EN 858 - ]
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Datum Ime Pptpis
Crtao Levacic I. n_u_._.:@.m:. j mmbm—.mﬁO—. \_mooo
Prekont| Horvat D.mag.ing.mech.
(Odobrio Horvat Dj. str.teh.ecc Q=60 lit/sec _H
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Tehnix TX-DK-D-1907-SEP-15000-31:
Pg
red.br| Promjena Datum |Ime |Spremljeno TX-DK-D-1907-SEP-15000-S1
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